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Jakos$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Hydrofornia Karczyn — IV kwartat 2023 r.

Hydrofornia
Parametr Jednostka Wymagania* Karczyn
Badania fizykochemiczne

Temperatura °C 10,2
akceptowalna -
Barwa mg Pt/I zalecany zakres <5
wartosci do 15
akceptowalna -

Metnos¢ NTU zalecany zakres 0,31
wartosci do 1

pH 6,5-9,5 7,5

Przewodnos¢

elektryczna wiasciwa w us/cm 2500 564

25°C

Zapach akceptowalny <1

Smak akceptowalny <1
Badania mikrobiologiczne

Liczba Escherichia coli jtk/100 ml 0 0

Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml 0 0

Og_,élna Iiczb.a . . bez nieprawidtowych

mikroorganizméw w jtk/1 ml 2mian? 8

22°C

* wymagania zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
< nalezy interpretowad jako nie wykryto

1)zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Woda pochodzgca z Hydroforni Karczyn jest wodg bezpieczng dla zdrowia ludzkiego.
Parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, odpowiadajg warunkom
stawianym wodzie do picia, okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294).



